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Verflgbare Informationen: Anlagentopologie
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Verfiugbare Informationenberwachungsund Steuerungsprogramme
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Anlagenreprasentation in aktuellen Leitstanden
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LOsung: Informationsmodelle (z.B. OPC3#@&ndard)
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Ubernahme von Anlageninformationen aus bestehenden Tools

¥ = Anlagenmodell aus Funktionssicht
¥ o Raumlufttechnische Anlagen [TL] * undefined
¥ JF Thermometer 1 [TL:BT1] * PT1005P5-10
E - Temperatur [TL:BT1:T1:Al] * AnalogEingang
s Druck [TL:BETL:P1:Al] * AnalogEingang
ElsFiihler [TL:BT1:F1:Al] * AnalogEingang
P J Thermometer 2 [TLBT2] * PT100SPS-10
b L Thermometer 3 [TL:BT3] * PT1005PS-10
= Lifter 1 [TL:GQ1] * Standard-Ventilator2
o Lifter 2 [TL:GQ2] * Standard-Ventilator2
o Lifter 3 [TL:GQ3] * Standard-Ventilator2
= Absperrarmatur 1 [TL:OM1] * KlappeKlima
S Absperrarmatur 2 [TL:QM2] * KlappeKlima
i Absperrarmatur 3 [TL:QM3] * KlappeKlima
= Absperrarmatur 4 [TL:OM4] * KlappeKlima
S Absperrarmatur 5 [TL:OMS] * KlappeKlima
= Absperrarmatur & [TL:OME] * KlappeKlima
b 3= Wasserkihlanlagen [TN] * undefined
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Synchronisation zwischen Software und Realitat

= Anlagenmodell aus Funktionssicht
u= Raumlufttechnische Anlagen [TL) * undefined
vl Thermometer 1 [TL:ET1] * PTLO05PS-10
mfs Temperatur [TL:BT1: T1:Al] * AnalogEingang
mfs Druck [TL:BT1:T1:Al] * AnalogEingang
Elu Fihler [TLET1:F1:Al] * AnalogEingang
= Thermometer 2 [TL:BT2] * PT1005PS-10
= Thermometer 3 [TL:BT3] * PTLO0SPS-10
J§= Lifter 1 [TL:GQ1] * Standard-Ventilator2 é
jJ= Lafter 2 [TL:GQ2] * Standard-Ventilator2 .
/= Lafter 3 [TL:GQ3] * Standard-Ventilator2
= Absperrarmatur 1 [TL:QM1] * KlappeKlima
= Absperrarmatur 2 [TL:QM2] * KlappeKlima
= Absperrarmatur 3 [TL:QM3] * KlappeKlima
= Absperrarmatur 4 [TL:QM4] * KlappeKlima
= Absperrarmatur 5 [TL:QM5] * KlappeKlima
= Absperrarmatur 6 [TL:QME] * KlappeKlima
= Wasserkihlanlagen [TN] * undefined
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Ubereinstimmung zwischen Softwanad Realitat

E Plant-Model &3 |'?.:T. Na\rigator|
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o Absperrarmatur 3
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Verkntpfung zwischen Anlagenteilen und Displays

¥ & Anlagenmodell aus Funktionssicht
¥ o Raumlufttechnische Anlagen [TL] * undefined
¥ 2 Thermometer 1 [TLBT1] * PT1005P5-10
Temperatur [TL:BT1:A10] * AnalogEingang
s Druck [TL:BT1:--] * AnalogEingang
elsFihler [TL:BTL:--] * AnalogEingang
b 2= Thermometer 2 [TL.BT2] * PT1005P5-10
b 2= Thermometer 3 [TLBT3] * PT1005P5-10
o= Lofter 1 [TL:CQ1] * Standard-Ventilator2
o= Lifter 2 [TL:CQ2] * Standard-Ventilator2
o= Lofter 3 [TL:CQ3] * Standard-Ventilator2
s Absperrarmatur 1 [TL:QM1] * KlappeKlima
L Absperrarmatur 2 [TL:OM2] * KlappeKlima
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Uberwachung & Steuerung

v = _

Funktionssicht

EName EReferenceCudE EType

AMTF > Wasserversorgung > Anlagenmodell aus

Filter:

Type Filter: [

¥ 1= Anlagenmodell aus Funktionssicht

¥ = Raumlufttechnische Anlagen [TL] * undefined

¥ J Thermometer 1 [TLBT1] * PTLO0SPS-10

Temperatur [TL:BT1:Al0] * AnalogEingang

mfs Druck [TL:BT1:--] * AnalogEingang

min Fithler [TL:ET1:--] * AnalogEingang
P Thermometer 2 [TLET2] * PTLO0SPS-10
P 1= Thermometer 3 [TLET3] * PT1005P5-10
4= Lufter 1 [TL:GQ1] * Standard-Ventilator2
o Lifter 2 [TL:CQ2] * Standard-Ventilator2
4= Lufter 3 [TL:GQ3] * Standard-Ventilator2

= Absperrarmatur 1 [TL:QM1] * KlappeKlima
= Absperrarmatur 2 [TL:QM2] * KlappeKlima
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Alarmierung

E plant-Model Alarm EEI i I=:‘>v = B || # alarm Table View 33]

AMTF > Wasserversorgung >
Anlagenmodell aus Funktionssicht Prozessvariable Beschreibung

[¥IMame [C]Reference Code [CType

Filter:

& Anlagenmodell aus Funktionssicht
JF Raumlufttechnische Anlagen
J¥ Wasserkiihlanlagen [19]
J# Kiihlwasser 30° [19]
JF Allgemein 1
F el
J+ Energietransfer 1 [12]
ce 14l
.+ Thermometer 1 [1]
= AID
. Thermometer 2 [1]
. Thermometer 3 [1]
. Thermometer 4 [1]
2104 »
Fa
7+ Férderung 1 [7]
LT
I Thermometer 1 [1]
=l DIO
JF Pumpe 1
o2
ce3
a4
J+ Entgasung 1
e Wasseraufbereitung
¢ VE-Hilfswasser
JF Pumpenhaus

2 Minuten DI0 (TN:B1:G1:3:BT1:010_di) Temperatur zu hoch 32 PROCESS
2 Minuten DI0 (TH:B1:G1:2:BT1:D10_di) Temperatur zu hoch 31 PROCESS
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